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Приложение Б
(обязательное)

        Схемы подключения счетчиков Альфа А1800
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Рисунок Б.1 – �Схема включения трехэлементного счетчика в четырехпроводную  
сеть c заземленной нейтралью
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Рисунок Б.2 – �Схема включения трехэлементного счетчика в четырехпроводную                       
сеть с изолированной нейтралью и заземленной фазой В
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Рисунок Б.3 – �Схема включения трехэлементного счетчика в четырехпроводную 
сеть напряжением 0,4 кВ через трансформаторы тока               
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Рисунок Б.4 – �Схема включения трехэлементного счетчика в трехпроводную сеть с 
двумя трансформаторами  напряжения
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Рисунок  Б.5 – �Схема включения трехэлементного счетчика в трехпроводную сеть 
с тремя трансформаторами напряжения и заземленной фазой В
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Рисунок Б.6 – �Схема включения трехэлементного счетчика в трехпроводную сеть 
с изолированной нейтралью
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Рисунок Б.7 – �Схема включения трехэлементного счетчика в трехпроводную  сеть 
с тремя трансформаторами напряжения и заземленной фазой В
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Рисунок Б.8 – �Схема включения двухэлементного счетчика в трехпроводную  
сеть с двумя трансформаторами напряжения
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Рисунок Б.9 – �Схема включения двухэлементного счетчика в трехпроводную сеть 
с тремя трансформаторами напряжения и заземленной фазой В
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Рисунок Б.10 – �Схема включения двухэлементного счетчика в трехпроводную 
сеть с изолированной нейтралью
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Рисунок Б.11 – �Схема включения трехэлементного счетчика прямого включения 
в четырехпроводную сеть напряжением 0,4 кВ
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Рисунок Б.12 – �Схема включения двухэлементного счетчика прямого включения 
в трехпроводную сеть напряжением 0,22 кВ
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Рисунок Б.13 – �Схема включения трехэлементного счетчика в однофазную сеть

Рисунок Б.14 – Схема подключения источника дополнительного питания
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Приложение В
(обязательное)

       Интерфейсы счетчика Альфа А1800

Импульсные реле 
дополнительной платы

Импульсные реле 
основной платы

Интерфейс RS485  
основной платы

Интерфейс RS485  
дополнительной платы

Интерфейсы RS232 
основной и дополнительной плат

Рисунок В.1 – Расположение интерфейсов счетчика Альфа А1800

Таблица В.1 – Заводские установки импульсных реле основной
                       и дополнительной плат

Реле Номер контакта Назначение 

Р1 (А) 20 - 21 кВт•ч птр

Р2 (B) 22 - 23 квар•ч птр

Р3 (C) 24 - 25 кВт•ч выд

Р4 (D) 26 - 27 квар•ч выд

Р5 (E) 40 - 41 программируется

Р6 (F) 42 - 43 программируется
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Таблица В.2 – Назначение контактов интерфейса RS232

Номер контакта разъема DB-9М Cигнал

1, 8, 9 Не используются

2 Rx

3 Tx

4 DTR

5 GND

6 DSR

7 RTS

Примечание – Контакты 4, 6, 7 разъема DB-9М объединены.

Таблица В.3 – Назначение контактов интерфейса RS485

Основной порт Дополнительный порт

Номер 
контакта

Сигнал Номер 
контакта

Сигнал

30 Тх+ 50 Тх+

31 Тх– 51 Тх–

32 Rx– 52 Rx–

33 Rx+ 53 Rx+

54 U

55 0 В
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Приложение Г
(справочное)

Идентификаторы отображаемых параметров, 
задаваемые по умолчанию при программировании 

счетчика на заводе-изготовителе 
Таблица Г.1 
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Продолжение таблицы Г.1 
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Продолжение таблицы Г.1 
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Окончание таблицы Г.1 










